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Optionales Erweiterungsmodule für 2. Heizkreis

VNB-Signal potentialfrei!! geschossen=gesperrt
Spannung an den Eingängen "S" führt zu Zerstörung des Reglers

Die Sensoreingänge sind nicht auf klemmen geführt
diese werden direkt am Regler angeschlossen

3-Wege
Ventil BWW(DHW)
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Die Ausgänge A1 und A2 für die E-Heizer
können auch auf Lastschützen in der
Elektroverteilung geführt werden

UVR610S-OD-MODB

Signaleingänge S1-S6
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